
ООО «Сигнал» 
г.Артем, ул.Ключевая, д.1/1. 

тел. 8(423 37) 3 54 70

АКТ
проверки работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений.

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому 
обслуживанию) АУПС и СО____________________________________________________

(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды

Техническое обслуживание АУПС и СО__________________________________________
выполняемых работ)

Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал»______________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы 

индивидуального предпринимателя (лицензиата) проводившего проверку 
(работы))

на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №23» Артемовского городского округа
расположенном по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 46/1________________________________

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в 
период с "/(9 " ________ _2022 г. по " _________ 2022 г.
на основании лицензии МЧС России от "31" декабря 2013 г. N 7-Б/00622
в соответствии с проектом N 15-08/2018 АПС и СОУЭ______________________________
выполненным ООО «Центр обслуживания»_______________________________________

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений установлено:

- Система работоспособна и пригодна для дальнейшей эксплуатации;
0 - Система частично работоспособна и пригодна для дальнейшей эксплуатации; 
□ - Система неработоспособна.

- Система дублирования сигнала АУПС на пульт подразделения пожарной охраны 
работоспособна и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Требуется замена: •—_______________________________________________________

_______ директор
(должность)

______ Волосюк А. А.
(фамилия и инициалы 

представителя подрядчика)


